
恒压变频器基本参数设定操作

按一下 显示
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按一下

显示

00.2

按一下 显示

E0.06
按一下

唤醒压力偏差设定完

毕，当前设定值为0.4bar

按一下 显示

E0.06
按一下

E0.00
显示 请按下 直到显示 E0.37

按一下 显示

0
按一下 显示

1

按一下 显示

E0.38 恢复出厂设置完毕按一下

唤醒压力偏差

恢复出厂设置（E0.37=1）

出厂值

E0.00
显示

按一下
请按下 直至显示

E0.05
按一下 显示

00.3

唤醒压力偏差设定完

毕，当前设定值为0.2bar

出厂值

增大设定值

减小设定值

启动压力=设定压力(E0.00)—唤醒压力偏差(E0.05)

E0.00
显示 按一下 直到显示 E0.01

按一下 显示

0
按一下 显示

1

按一下 显示

E0.02 上电自启动设置完毕按一下

上电自启动设置（E0.01=1）

出厂值
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